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Roczna ocena jakosci wody

plywalni odkrytej w Zdzieszowicach przy ul. Fabrycznej 34 b.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz.
195) oraz§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
Jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu
rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda na plywalni, w tym woda doprowadzana na plywalnig, spelnia wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym.

2. Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia

i spelnia wymagania rozporzadzenia Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

3. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikdw pomiaréw w zakresie: pH, potencjalu redox, chloru
wolnego oraz chloru zwigzanego.

4. Badania jakosci wody na pltywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego poprzez

realizacj¢ zapiséw rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie

warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach:
1) zgodnie z ustalonym z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Krapkowicach harmonogramem probkobrania oraz wymagang czestotliwoscia
okreslong w zalagczniku Nr 3,
2) zgodnie z wymaganym zakresem okre§lonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do
powyzszego rozporzadzenia:

— zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat oznaczenia: bakterii
Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, pateczek Legionella sp. i ogo6lng liczbe
mikroorganizméw w 36+£2°C po 48 h w 1 ml wody oraz oznaczenia metnosci, chloru
wolnego, pH, chloru zwigzanego, potencjalu redox, chloroformu, azotanow,
utlenialnosci i X THM,

— pomiary potencjatu redox, pH, chloru wolnego i chloru zwigzanego oraz temperatury
wody zarzadca ptywalni wykonywal 4- krotnie w ciagu doby, kazdorazowo rejestrujac
wyniki w specjalnym rejestrze,



3) badania wykonywane byly w laboratorium posiadajacym akredytacj¢ Polskiego
Centrum Akredytacji, tj. JARS Sp. z o.0., Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119
Legionowo, z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku
Nr 4 do powyzszego rozporzadzenia.

Zarzadzajacy ptywalnig prowadzit biezaca obserwacj¢ na ptywalni.

6. Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywat Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wyniki badan.

7. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w ramach nadzoru
sanitarnego przeprowadzit badania jakosci wody z ptywalni w zakresie wskazanym
w ww rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia. Badania przeprowadzone zostaty
w akredytowanym Laboratorium Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Opolu, Oddzial Laboratoryjny w Kedzierzynie —-Kozlu.

b

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po przeanalizowaniu
powyzszych danych oraz przeprowadzonych badaniach i pomiarach stwierdza, ze zarzgdca
obiektu — Miejsko — Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach przy

ul. Powstaricow Slaskich 7, 47-330 Zdzieszowice - prowadzit nadzér nad jakoscia wody
w plywalni odkrytej zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow oraz w sposob
zapewniajacy bezpieczefistwo zdrowotne 0sob korzystajacych z ptywalni.

W ocenianym okresie tj. od 1 lipca 2020 roku do konca sierpnia 2020 roku Paistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach nie stwierdzil braku przydatnosci
wody do kapieli.

Zarzadca ptywalni w komunikacie zamieszczenym na tablicy informacyjnej w obiekcie

oraz na stronie internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o rocznej ocenie jakosci
wody na ptywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego, czym wypeinia
obowiazek okreslony w § 7 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.
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Otrzymuje:
1. Adresat

Do wiadomosci;

1. Opolski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
2. a/aHK

Wykonawca: Mariola Markowska, tel.774466749



